
A

S1

B
LINHA
13K8

LEGENDA
C

T

S

RF

F

F

TC

TC

TC

BLT

D1

CARGA

FD

FDTP

TP
2 TP'S 13K8 / 220 Vca

100 VA 

SINALIZAÇÃO
 AUTO - CHECK

XB3 BLOQUEIO 51

XB1 BLOQUEIO 
50N/GS-51N/GS

XB4 REGISTRO
CORRENTE

XB2 BLOQUEIO 50

XBC COMUM 
BLOQUEIO

ALIMENTAÇÃO 
AUXILIAR

A1

A2

X1A

X2A

X1B

X1C

X1D

X2B

X2C

X2D EN
TR

AD
AS

 D
E 

CO
RR

EN
TE

1551-51N/GS

51-51N/GS

51-51N/GS

51-51N/GS

50-50N/GS

50-50N/GS

50-50N/GS

50-50N/GS

18

25

11

21

IPN
74

94

SERIAL

URPE 7104
M

Q

Q

28

14

24

AUTO CHECK

IPF
64

61-91-71

52

A1  + 

A2  - 

TCC

TRIP CAPACITIVO

+

PR

CH4

Anexo 1 : Esquema de ligação TST ( alimentação auxiliar conjugada e operação NA normal ) na cabine primária com relé URPE7104.

 
 
 
 

SECIONADOR DE ENTRADA
FUSÍVEL DE ENTRADA
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL / 220Vca 
FUSÍVEL DIAZED
TRANSFORMADOR DE CORRENTE / 5A
DISJUNTOR
PÁRA-RAIO 

S1
F
TP
FD
TC
D1
PR

BA
BF
CH1
CH2
CH3
CH4
BLT
52

BOBINA DE ABERTURA DO DISJUNTOR D1
BOBINA DE FECHAMENTO DO DISJUNTOR D1
CHAVE DE FECHAMENTO MANUAL ELÉTRICO
CHAVE DE BLOQUEIO DO RELÊ DE NEUTRO
CHAVE DE ACESSO AO REGISTRO DE CORRENTE
CHAVE DE ABERTURA MANUAL ELÉTRICO
BLOCO DE TESTE
CONTATO DE ALÍVIO DE CARGA DO DISJUNTOR D1
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16 17
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