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29 – Termo de garantia e curvas de atuação de tempo dependente 
 

29.1 – Termo de garantia 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



Manual de operação URP 5500 – URP 5501  
 

 
 Pextron Controles Eletrônicos Ltda 29.2 

 

29.2 – Normalmente inversa (NI) 
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29.3 – Muito inversa (MI) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual de operação URP 5500 – URP 5501  
 

 
 Pextron Controles Eletrônicos Ltda 29.4 

 

29.4 – Extremamente inversa (EI) 
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29.5 – Curva IT 
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29.6 – Curva I
2
T 
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29.7 – Exemplo de ligação do URP5500  
 
Ver Anexo 
 

ANEXO 4 Exemplo de ligação do URP550x  

  

 


