
Anexo 4 B1 - Exemplo de ligação do URP610x com URPE7104.  
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Anexo 4 B2 - Exemplo: esquema de ligação do URP6100 com URPE7104.
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OBS: Para uso de tensão fase-fase acima de 250Vca utilizar TP auxiliar.
FD

TP AUXILIAR 
SAÍDA 220VCA


	1: ANXO 4 B1 - URPE7104/URP6100
	2: ANEXO 4 B2 - URPE7104/6100

